
シーケンス制御 No.4 

 
有接点シーケンス制御で使われるタイマーについて見てみましょう。 

 

タイマーリレー 

タイマーリレーは、その名の通りリレーの仲間です。 

電磁リレーは電圧をかけると (コイルに電流が流れると) 瞬時に接点が動作し、また電

圧をなくすと瞬時に接点が動作するリレーですが、 

タイマーリレーは、電圧をかけると設定時間後に接点が動作する、または電圧をなく

すと設定時間後に接点が動作するリレーです。 

 

タイマーリレーは、動作時間により次の 3 つに分けられます。 

 

1、限時動作・瞬時復帰接点 

電圧をかけると、設定時間後に接点が動作する。 

また、電圧をなくすと、瞬時に接点が復帰する。 

 

2、瞬時動作・限時復帰接点 

電圧をかけると、瞬時に接点が動作する。 

また、電圧をなくすと、設定時間後に接点が復帰する。 

 

3、限時動作・限時復帰接点 

電圧をかけると、設定時間後に接点が動作する。 

また、電圧をなくすと、設定時間後に接点が復帰する。 

 

a 接点と b 接点 

タイマーリレーにも、それぞれに a 接点と b 接点があります。 

 

1、限時動作・瞬時復帰接点 の a 接点と b 接点 

 
 
 

 
a 接点      b 接点 

 
限時動作・瞬時復帰接点 の a 接点は、 b 接点は、 

電圧をかけると設定時間後に接点が OFF 

電圧をなくすと瞬時に接点が ON 

電圧をかけると設定時間後に接点が ON 

電圧をなくすと瞬時に接点が OFF 



 

2、瞬時動作・限時復帰接点 の a 接点と b 接点 

 
 
 

 
a 接点       b 接点 

 

 瞬時動作・限時復帰接点 の a 接点は、 b 接点は、 

電圧をかけると瞬時に接点が OFF 

電圧をなくすと設定時間後に接点が ON 
 

 

電圧をかけると瞬時に接点が ON 

電圧をなくすと設定時間後に接点が OFF 

 

 

3、限時動作・限時復帰接点 の a 接点と b 接点 

 
 
 
 

a 接点       b 接点 

 
 限時動作・限時復帰接点 の a 接点は、 

 電圧をかけると設定時間後に接点が ON 

 電圧をなくすと設定時間後に接点が OFF 

b 接点は、 

電圧をかけると設定時間後に接点が OFF 

電圧をなくすと設定時間後に接点が ON 

 

 

タイマーリレーには以上のように「限時」という言葉を使いますが、 

通常のリレー(電磁リレー)を「限時」や「瞬時」という言葉を使って表すならば、 

瞬時動作・瞬時復帰接点となります。 

 

つまり、タイマーが関係しない場合は「瞬時」、タイマーが関係する場合は「限時」に

なります。 


